Zavod za zdvavsivesto varsito Koper
Intttentos prer tes tsetcher siaredtsertes di Csprodistria

6000 Kopér, Vojkovo nabreZje 4/a - tel.: 05/6630800 - fax.. 05/66300808
Oddelek za higieno in zdravstveno ekologijo, Koper, tel.: + 386 05 663 08 30, fax.: + 386 05 663 08 08

Datum izvida: 06.03.2009 HIG Lab. §t.: 384/TER/2009
Narodilo: 17142

POROCILO O TERENSKIH MERITVAH

Naroénik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIZANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ST. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Vrsta narogilaz.  POGODBA

Upravijavec: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIZANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA S8T. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava

Vzorec odvzel:  Enota za higieno - Gregor Drinovec, san. inz.
Datum odvzema: 03.03.2009 00:00

Vzorec: Rizanski vodovod - Rezervoar Brezje

TERENSKE MERITVE:
. Ura odvzema: 10:15
Barva: Nezaznavna
Motnost: Nezaznavna
Usedline: Nezaznavne
Vonj: Nezaznaven

[PARAMETER METODA  ENOTA REZULTAT, MEJNA |
VREDNOST
|
prosti klor | SISTENISO73932 | mgl | 02 7
i | |
temperatura DIN 38404 - C4 € [ 12 /
' |

. Mnenje pripravil: strokovni delavec
Gregor Drinovec, san. inZz.

s

vodja oddelka HZE
ag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. inZ.

ok

Poroéilo se nanasa izkljuéno na preskusani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajaica meritve se ne sme reproducirati razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne

Stran 1/1

namene.




Zavod T zdraosivero varstro Koper
Istitscter prov fes teatria sanitarie di Capodistria

Oddelek za sanitarno mikrobiologijo, Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 10.03.2009 Protokolna st.: 585/V/2009
Narogilo: 17142
Stran: 1/1

OCENA K POROCILU O PRESKUSU PITNE VODE

Narocnik: 77V KOPER - Oddelek za higieno in zdravstveno ekologijo

Lastnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIZANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA 8T. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava

Placnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIZANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA 8T. 13,

KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Vzorec odvzel:  Enota za higieno - Gregor Drinovec, san. inZ.
Kraj odvzema:  Rizanski vodovod - Rezervoar Brezje
Datum odvzema: 03.03.2009 Datum sprejema: 03.03.2009 12:30

Datum zadetka preskusa: 03.03.2009 13:15 Datum zakljuéka preskusa: 10.03.2009 09:51

Vzorec: Rizanski vodovod - Rezervoar Brezje

‘ OCENA

Vzorec je glede presku$anih mikrobioloskih parametrov skladen z zahtevami iz priloge | Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, &t. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06).

Odgovorni analitik: Vodja laboratorija

Georgij Hempt, dr.med.
TZKE

s
Es? ol

Priloga:
- Porotilo o preskusu pitne vode prot.st. 585/V/2009 - priloga

Ocena velja, &e je bilo vzoréenje izZvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celofti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.



SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA

SIST EN 1SO/IEC 17025
LP-082

Oddelek za sanitarno mikrobiologijo, Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Zavod za zavarstveno varstvo Koper
Istitsctor per Jes Evsteta saniiarise di Capoisiric

Datum:  10.03.2009 Protokolna 8t.:  585/V//2009 - priloga
Naroéilo: 17142
Stran: 1/1

POROCILO O PRESKUSU PITNE VODE

Naro&nik: ZZV KOPER - Oddelek za higieno in zdravstveno ekologijo

Lastnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIZANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA 8T. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava

Pla¢nik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIZANSK!I VODOVOD, ULICA 15. MAJA 8T. 13,

KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Vzorec odvzel:  Enota za higieno - Gregor Drinovec, san. inZ.
Kraj odvzema: RiZanski vodovod - Rezervoar Brezje
Datum odvzema: 03.03.2009 Datum sprejema: 03.03.2009 12:30

Datum zadetka preskusa: 03.03.2009 13:15 Datum zaklju¢ka preskusa: 10.03.2008 09:51

. IZVID

[Vzorec: Rizanski vodovod - Rezervoar Brezje
|

['§t. | PARAMETER METODA(*) 2 MEJNA | ENOTA | REZULTAT |
| | g VREDNOST |

1. i\Escherichia coli (E. coli) 11_809308‘1:20002 | 0 §t/100 ml 0

2. Enterokoki ﬁs—ﬁm’zoabj 0 gioom | g

3, |SI kolonij pri 22 T 18062221999 | /| sAm | o

o St iciontpn 37T N wommEs w0 | wim o |

55, -ICIostridium perfringens (vkljuéno s sporami) UL R§’5/10$Z04 in“ 0 | st/100ml | 0 =~

Vodja laboratorija
Georgij Hempt, dr.med.

ey A

Odgovorni analitik:

Rezultat(i) se nana&ajo na preskusén(e} vzorec(ce). PoroGilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproduciraﬁ, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah so na voljo na oddelku.




Zerwrored zaa elrerostyericr purstoo Koper
Petigsatss prov ks trabedo saviilerio i Caprerdistrice

6000 Koper, Vojkovo nabreZje 4/a - tel.: 05/6630800 - fax.: 05/66300808
ODDELEK ZA SANITARNO KEMIJO, Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 05.03.2009 Lab. &.: 74/PV/2009
Naroégilo: 17142
Stran: 1/1
OCENA K POROCILU O PRESKUSU
(Pitne vode)
Naroénik: 77\ KOPER - Oddelek za higieno in zdravstveno ekologijo
Lastnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIZANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ST. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Placnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIZANSK! VODOVOD, ULICA 15. MAJA ST. 13,

KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Vzorec odvzel:  Enota za higieno - Gregor Drinovec, san. inZ.
Kraj odvzema:  Rizanski vodovod - Rezervoar Brezje
Datum odvzema: 03.03.2009 Datum sprejema: 03.03.2009 12:30

Vzorec: Rizanski vodovod - Rezervoar Brezje

OCENA

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN s predpisom: Pravilnik o pitni vodi
(Ur.L.LRS &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06).

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kemr

c—4

\ Vodja oddelka za sanitarno kemijo
Alenka Kozelj, univ.dipl.kem.

Priloga:
‘ - Porotilo o preskusu (Pitne vode) 74/PV/2009 - priloga

Goena velja, &e je bilo vzoréenje izvedeno skiadno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovaljenja preskusnega [aboratorija ne sme reproducirati, razen v celofl, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

__




Zavod T TAravsiverna varsivo Koper
Fstitestes frov des Paatelos scaeiftarics ol Cafrodisirio

SLOVENSKA
AKREDITACUA

SIST ERHISGAIES ATO2D

LP-044

Rezultati oznaceni z # se nanaSajo
na neakreditirano dejavnost

6000 Koper, Vojkovo nabreZje 4/a - tel.: 05/6630800 - fax.. 05/66300808

ODDELEK ZA SANITARNO KEMIJO, Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum izvida: 05.03.2009

Vzorec:
Narocnik:
Lastnik:

Placnik:

Vrsta narodila:
Upravljavec:

Vzorec odvzel:
Kraj odvzema:

Datum odvzema:

Analiziran do:

SKL Lab. §t.:  74/PV/2009 - priloga
Narogilo: 17142
o Stran: 1/1
POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Rizanski vodovod - Rezervoar Brezje
ZZ\ KOPER - Oddelek za higieno in zdravstveno ekologijo

JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIZANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ST. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava

JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIZANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ST. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava

POGODBA

JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIZANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ST. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Enota za higieno - Gregor Drinovec, san. inZ.
RiZanski vodovod - Rezervoar Brezje
03.03.2009

05.03.2009

Datum sprejema: 03.03.2009 12:30

REZULTATI PRESKUSA:

PARAMETER METODA ENOTA REZULTAT % mejna |MN zacetek
g vrednost |(%)  konec
Motnost SIST EN ISO NTU | 015 1 03.03.09 |
7027:2000 | 03.03.09 |
pH (pri 25°C) ISO 10523:1994 7,85 / 103.03.09
' B | | 03.03.09
Elektroprevodnost (pri 20°C) EN 27888:1993 MSiem 640 | # 2500 82.03.09_ ;
.03.09
/Amonij 1SO 7150-1:1984 |mg/INH4 <0,026 = 05 | | 04.03.09
i {alej opombo (1)) | 04.03.09
Nitriti ' SISTEN ISO mg/ NO2| <0,010 | 0,5 04.03.09
(glej opombo (2)) 26777:1996 | | n 04.03.09_;
Celotni organski ogljik - TOC ISO 8245:1999 mgii C ‘ <0,50 / 1 04.03.09 |
(glej opombo (3) B | 04.03.09
TRIHALOMETANI (vsota) SIST EN ISO 10301- g/ I 19 100 | 03.03.09
!_ (glej opomba (4)) 3:1998 05.03.%
iCeIotni ogljikovodiki (min. olja) HMO062/FTIR:2006 pgh | <5 # / gi.gg.gs .
| .03.09

| -

i# - rezultati se nanaSajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat oznacen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Opombe:

1, Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 C. Znotraj dneva je interval zaupanja povpre &nih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti:
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4

2, Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 C. Znotraj dneva je interval zaupanja povpre &nih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti:
0,0100 +/- 0,0003 mg/l NO2

3. Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 T.
Metoda dolo&anja organskega ogliika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca pitne vode (NPOC).

4. Uporabljena metoda: eksterna standardizacija.

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur..RS &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06)

Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san ke

Vodja enote

T ——
.

Gl

Rezultati se nanaZajo izkljuéno na preskusan vzorec. Poro€ilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celofi, in se ne sme
uporabijati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravijenih preskusanjih so dostopne v laboratoriju.




