Zavod X xdvavsivero varstvo Koper
T3tteretes prov fus eteles scarsiicirien sif Cospresdistria

6000 Koper, Vojkovo nabreZje 4/a - tel.: 05/6630800 - fax.: 05/66300808
Oddelek za javno zdravje, Koper, tel.: + 386 05 663 08 00, fax.: + 386 05 663 08 08

Datum izvida: 20.03.2009 HIG Lab. §t.: 481/TER/2009
Narodilo: 17239

POROCILO O TERENSKIH MERITVAH

Naroénik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIZANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA 8T. 1 3,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava

Vrsta narocitaz POGODBA

Upravljavec: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIZANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ST. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava

Vzorec odvzel:  ZZV Koper - Oddelek za javno zdravje Gregor Drinovec san.inz.
Datum odvzema: 17.03.2009 13:03

Vzorec: RiZzanski vodovod - Rezervoar Sv. Anton

TERENSKE MERITVE:
Ura odvzema: 11:45
Barva: Nezaznavna
Motnost: Nezaznavna
Usedline: Nezaznavne
Vonj: Nezaznaven

PARAMETER l METODA | ENOTA |[REZULTAT| MEJNA
‘ VREDNOST
|
’l‘emperatura DIN 38404 - C4 T [ 123 /
|
Klor dioksid SM 4500-D (1992) ‘ mgll ‘ <0,02 / I
Mnenje pripravil: strokovni delavec Oddelek za JZ - vodja skupine za okolje in
Gregor Drinovec, san. inz. higieno

\j - mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. inz.

Porocilo se nanasa izkljuéno na preskusani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.
Stran 1/1




Zearod Zet Zdvavsineno varstro Koper
dstituse pror ta tutcla saritarie di Capodistria

Oddelek za sanitarno mikrobiologijo, Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88
Datum: 19.03.2009 Protokolna §t.: 730/\//2009

Narocilo: 17239
Stran: 1/1

OCENA K POROCILU O PRESKUSU PITNE VODE

Naroénik: ZZV KOPER - Oddelek za javno zdravje

Lastnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIZANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA &T. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava

Placnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIZANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA &T. 13,

KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Vzorec odvzel: ZZV Koper - Oddelek za javno zdravje Gregor Drinovec san.inZ.
Kraj odvzema: Rizanski vodovod - Rezervoar Sv. Anton
Datum odvzema: 17.03.2009 Datum sprejema: 17.03.2009 12:20

Datum zacetka preskusa: 17.03.2009 13:15 Datum zakljucka preskusa: 19.03.2009 13:03

Vzorec: RiZzanski vodovod - Rezervoar Sv. Anton

® OCENA

Vzorec je glede preskusanih mikrobiolodkih parametrov skladen z zahtevami iz priloge | Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, 8t. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06).

Odgovorni analitik: Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

‘Priloga:

- Porogilo o preskusu pitne vode prot.§t. 730/V/2009 - priloga

Ocena velja, Ee je bilo vzor&enje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.




SLOVENSKA
AKREDITACUJA
SIST EN 1SO/IEC 17025
LP-082
Zavod za zdvaosteeno varstoo Koper

Istitictes prer L tutela sanitarie di Capodistrio

Oddelek za sanitarno mikrobiologijo, Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 19.03.2009 Protokolna §t.:  730/v/2009 - priloga
Narocilo: 17239
Stran: 1/4

POROCILO O PRESKUSU PITNE VODE

Naroénik: ZZV KOPER - Oddelek za javno zdravje

Lastnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIZANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ST. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava

Placnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIZANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA &T. 13

KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Vzorec odvzel: ZZV Koper - Oddelek za javno zdravje Gregor Drinovec san.inZ.
Kraj odvzema: Rizanski vodovod - Rezervoar Sv. Anton
Datum odvzema: 17.03.2009 Datum sprejema: 17.03.2009 12:20

Datum zacetka preskusa: 17.03.2009 13:15 Datum zakljucka preskusa: 19.03.2009 13:03

. 1ZVID

‘VzoreC: Rizanski vodovod - Rezervoar Sv. Anton ]
'§t. | PARAMETER | METODA(*) | 8| MEJNA ENOTA | REZULTAT |
E VREDNOST
= e o _l =
1. |Escherichia coli (E. coli) ISO 9308-1:2000 0 | 5t/100 ml 0
2. Enterokoki 50 7hHE2:2080 0 §t./100 ml 0
3. &t. kolonij pri 37 T ISO 6222:1999 100 5t./1 ml 0
. Odgovorni analitik: Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Rezultat(i) se nana3ajo na preskusan(e) vzorec(ce). Porogilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celofi, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrabni podatki o uporabljenih preskusnih metodah so na voljo na oddelku




ZLarod za Tdracsteerno varstio Koper
IRLLEI L0 fror Yot fratedes Suvedtaricos el Cafrencdisirie

6000 Koper, Vojkovo nabreZje 4/a - tel.. 05/6630800 - fax.: 05/66300808
ODDELEK ZA SANITARNO KEMIJO, Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 25.03.2009 Lab. §t.: 96/PV/2009
Narocilo: 17239
Stran: 1/1
OCENA K POROCILU O PRESKUSU
(Pitne vode)
Naro¢nik: ZZV KOPER - Oddelek za javno zdravje . 3
Lastnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIZANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ST. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Plagnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIZANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA &T. 13,

KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Vzorec odvzel:  ZZV Koper - Oddelek za javno zdravje Gregor Drinovec san.in2.
Kraj odvzema: RiZanski vodovod - Rezervoar Sv. Anton
Datum odvzema: 17.03.2009 Datum sprejema: 17.03.2009 12:25

Vzorec: Rizanski vodovod - Rezervoar Sv. Anton

OCENA

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN s predpisom: Pravilnik o pitni vodi
(Ur.L.RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06).

Vodja enote Vodja oddelka za sanitarno kemijo
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kemr Alenka KozZelj, univ.dipl.kem.

C A Koxel

Priloga:
‘ - Porocilo o preskusu (Pitne vode) 96/PV/2009 - priloga

Ocena velja, &e je bilo vzoréenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.




Hestrootd Tt ZFRUSLLCRO LArSIT Koper
SSEALOTTS frary Lee Peatelee ncaesdtesrtea olf Cooproredstrios

SLOVENSKA
AKREDITACUA

ST EN 208D 17925

LP-044
Rezultati oznageni z # se nanasajo
na neakreditirano dejavnost

Vzorec:
Naroénik:
Lastnik:

Placénik:

Vrsta narodila:
Upravljavec:

6000 Koper, Vojkovo nabreZje 4/a - tel.: 05/6630800 - fax.: 05/66300808
ODDELEK ZA SANITARNO KEMIJO, Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum izvida: 25.03.2009

POROCILO O PRESKUSU

(Pitne vode)

Rizanski vodovod - Rezervoar Sv. Anton
ZZV KOPER - Oddelek za javno zdravje

JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIZANSKI VODOVOD

KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava

JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIZANSKI VODOVOD

KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava

POGODBA

JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIZANSKI VODOVOD

KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava

SKL Lab. &t.:

Narocilo: 17239
Stran: 1/1

96/PV/2009 - priloga

» ULICA 15. MAJA 8T. 13,

, ULICA 15. MAJA 8T. 13,

, ULICA 15. MAJA 8T. 13,

Vzorec odvzel:  ZZV Koper - Oddelek za javno zdravje Gregor Drinovec san.inZ.
Kraj odvzema:  Rizanski vodovod - Rezervoar Sv. Anton
Datum odvzema: 17.03.2009 Datum sprejema: 17.03.2009 12:25
Analiziran do: 24.03.2009
REZULTATI PRESKUSA: & e ] o i
PARAMETER METODA ENOTA REZULTAT|S | mejna |MN|zaéetek
| ' § vrednost ((%) onec
Motnost SISTENISO NTU | 0,17 1| 470309
7027:2000 17.03.09
pH (pri 25°C) ISO 10523:1994 7.77 6,595 17.03.09 |
| i 17.03.09 |
Elektroprevodnost (pri 20°C) EN 27888:1993 MS/em 358 # 2500 | 18.03.09 |
18.03.08 |
Amonij ISO 7150-1:1984 |mg/iNH4| <0,026 05 18.03.09 |
= (glej opombo (1)) o 18030_9_
Nitriti SIST EN ISO mg/NO2| <0,010 0.5 | 18.03.09 |
(alei onombo (2)) 26777:1996 ] | 18.03.09 |
Celotni organski ogljik - TOC 1ISO 8245:1999 mg/l C 1,26 / 24.03.09 |
(gle] opombo (3)) | | 24.03.09 |
# - rezultati se nanaajo na neakreditirano dejavnost

[Rezuitat oznagen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednastjo iz predpisa
Opombe:

1. Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C, Znotraj dneva je interval zaupanja povpre &nih vrednosti reainega vzorca pitne vode pri 95% zanesl|jivosti:
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.

2. Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 *C. Znotraj dneva je interval zaupania povpre &nih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti:
0,0100 +/- 0,0003 mg/l NO2.

3. Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 T
Metoda dologanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca pitne vode (NPOC).

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06)

Vodja oddelka za sanitarno kemijo
Alenka KozZelj, univ.dipl.kem.

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Comin il

Rezultati se nanasajo izklju&no na preskuSan vzorec. Poro&ilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravijenih preskusaniih so dostopne v laboratoriju.




