REZULTATI PRESKUŠANJ ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE ZA LETO 2004

	
	MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI
	FIZIKALNO KEMIJSKI PARAMETRI

	RIŽANSKI DEL OSKRBE Z VODO
	število vseh vzorcev
	NEUSTREZNI VZORCI
	število vseh vzorcev
	NEUSTREZNI VZORCI

	
	
	število
	vzrok 
	
	število
	vzrok 

	
	
	
	EC
	SKB
	CP
	SŠM 37°C
	EK
	
	
	barva
	motnost
	drugo

	vodarna RIŽANA
	12
	0
	
	
	
	
	
	12
	0
	
	
	

	Vodohrani
	138
	0
	
	
	
	
	
	138
	0
	
	
	

	Vodovodne pipe porabnikov
	138
	2
	
	1*
	
	1**
	
	/
	
	
	
	

	SKUPAJ 
	288
	2
	
	1
	
	1
	
	150
	0
	
	
	


Rezultati notranjega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode za leto 2004
	
	MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI
	FIZIKALNO KEMIJSKI PARAMETRI

	KRAŠKI DEL OSKRBE Z VODO
	število vseh vzorcev
	NEUSTREZNI VZORCI
	število vseh vzorcev
	NEUSTREZNI VZORCI

	
	
	število
	vzrok 
	
	število
	vzrok 

	
	
	
	EC
	SKB
	CP
	SŠM 37°C
	EK
	
	
	barva
	motnost
	drugo

	R Brezje
	11
	0
	
	
	
	
	
	11
	0
	
	
	

	Vodohrani
	6
	0
	
	
	
	
	
	6
	1*
	
	1*
	

	Vodovodne pipe porabnikov
	16
	0
	
	
	
	
	
	/
	
	
	
	

	SKUPAJ 
	33
	0
	
	
	
	
	
	17
	1
	
	1
	


	
	MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI
	FIZIKALNO KEMIJSKI PARAMETRI

	SEČOVELJSKI DEL OSKRBE Z VODO
	število vseh vzorcev
	NEUSTREZNI VZORCI
	število vseh vzorcev
	NEUSTREZNI VZORCI

	
	
	število
	vzrok 
	
	število
	vzrok 

	
	
	
	EC
	SKB
	CP
	SŠM 37°C
	EK
	
	
	barva
	motnost
	drugo

	dotok GRADULE
	14
	0
	
	
	
	
	
	14
	
	
	
	

	Vodohrani
	28
	1
	
	
	1*
	
	
	28
	
	
	
	

	Vodovodne pipe porabnikov
	37
	1
	
	1**
	
	
	1**
	/
	
	
	
	

	SKUPAJ R + O
	65
	2
	
	1
	1
	
	1
	28
	
	
	
	



Legenda:	


	EC - Escherichia coli SŠM 37°C		


	SKB - skupne koliformne bakterije	


	CP - Clostridium perfringens 


	SŠM 37°C - skupno število mikroorganizmov pri 370C


	EK – enterokoki











