REZULTATI PRESKUŠANJ ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE ZA LETO 2003

	
	MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI
	FIZIKALNO KEMIJSKI PARAMETRI

	RIŽANSKI DEL OSKRBE Z VODO
	število vseh vzorcev
	NEUSTREZNI VZORCI
	Število vseh vzorcev
	NEUSTREZNI VZORCI

	
	
	število
	vzrok 
	
	število
	vzrok 

	
	
	
	EC
	SKB
	CP
	SŠM 37°C
	EK
	
	
	barva
	motnost
	drugo

	Vodarna Rižana
	12
	0
	
	
	
	
	
	12
	0
	
	
	

	Vodohrani 
	112
	0
	
	
	
	
	
	112
	2
	
	
	2xvidne nečistoče

	Vodovodne pipe porabnikov
	125
	3
	2
	3
	
	3
	
	/
	
	
	
	

	SKUPAJ
	249
	
	
	
	
	
	
	124
	
	
	
	


	
	MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI
	FIZIKALNO KEMIJSKI PARAMETRI

	ODJEM VODE IZ KRAŠKEGA IN ISTRSKEGA VODOVODA
	število vseh vzorcev
	NEUSTREZNI VZORCI
	Število vseh vzorcev
	NEUSTREZNI VZORCI

	
	
	število
	vzrok 
	
	število
	vzrok 

	
	
	
	EC
	SKB
	CP
	SŠM 37°C
	EK
	
	
	barva
	motnost
	drugo

	Istrski sistem GRADOLE
	12
	0
	
	
	
	
	
	12
	1
	
	
	1 x barva

1 x aluminij

	Kraški vodovodni sistem 
	12
	0
	
	
	
	
	
	12
	0
	
	
	

	Vodohrani
	43
	0
	
	
	
	
	
	43
	3
	
	
	1 x motnost

3 X barva

1 x vidne nečistoče

	Vodovodne pipe porabnikov
	67
	0
	
	
	
	
	
	/
	
	
	
	

	SKUPAJ
	134
	
	
	67
	
	
	
	



Legenda:	


	EC - Escherichia coli SŠM 37°C		


	SKB - skupne koliformne bakterije	


	CP - Clostridium perfringens 


	SŠM 37°C - skupno število mikroorganizmov pri 370C


	EK – enterokoki











